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Wat is en doet Schiphol Group? 

Real Estate Consumers 

Aviation Alliances & Participations 
Creating Airport Cities 

www.schipholgroup.nl 
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Business Continuity Management 

Amsterdam Airport Schiphol. 

– Voldoen aan vigerende  en toekomstige 

regelgeving en tijdig anticiperen op EU 

regelgeving (frequentie gebruik 

luchtcorridors, luchthavens)  

– Waarborgen continuïteit van 

bedrijfsprocessen (overslag) 

(eigen en derden b.v. CNS, 

afhandelaren, Operators, draadloze 

bedrijfsnetwerken, etc.) 

– Voldoende capaciteit aan en hoge 

betrouwbaarheid van energie-, data en 

communicatievoorzieningen 

– Samenhangende integrale 

(vlieg)veiligheid (Veiligheidsregio, - 

platform) 

– Beperken omvang schades (directe -, 

gevolg-, milieu, imago-). 
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Wettelijk kader en invulling 

Onder andere zijn van toepassing: 

– Luchtvaartwet, Schiphol Group is aangewezen als wettelijke exploitant van de 

luchthaven en is daarmee een privé terrein 

– Regeling Toezicht Luchtvaart: Luchthavengebied Vaste antenne 

zendvermogen < 5 Watt Eirp volgens RR59540 art. 4150 VHF marifoon (1W-5W) 

op vliegtuigen 

– Wet Luchtverkeer (landingsterrein + omgeving) Verbod op oprichten en 

gebruik van een zend-/ontvangpunt zonder vergunning van exploitant.  

– Luchtverkeersreglement / Schiphol Regels 

– Bouwbesluit / Gebruiksbesluit gebouwen (gemeente Haarlemmermeer) 

– ICAO / IATA / Internationale regelgeving / EU richtlijnen / EMC richtlijn, 

NEN, ontwerpgrondslagen EMC, installatieregels EMC. 

– Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen (RVGLT) 

 De RVGLT verplicht de exploitant van een luchtvaartterrein gecertificeerd te zijn 

voor een veilige aanleg, inrichting, gebruik en exploitatie van het luchtvaartterrein 

met het oog op de orde en de veiligheid op die luchthavens en terreinen. Deze 

zijn vastgelegd in Schiphol Regels. 
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Gebiedsindeling Schiphol Airport 
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West 

E-F 

Central South B-C 

Terminalcomplex Schiphol Airport 
Grootste Multifunctioneel gebouw in Nederland 

•Totaal Oppervlak: 

750.000 m2 

 

 

•Verhuurd Oppervlak: 

187.500 m2 (25%) 
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Doelstelling EMC beheer 

 EM niveaus per locatie vastleggen (EM zoneplan) 

 Afspraken over toepassing EMC normen voor apparatuur 

op basis van EM zoneplan (in lijn met CE-eisen/EMC 

richtlijn 2004/108/EEG) 

 Afspraken over installatietechnieken (aarding, 

kabelafscherming, kabelscheiding) 

 EMC taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden 

 Frequentiegebruik en etherbeheer Schiphol, actief 

anticiperen op radiotechnische ontwikkelingen 

Minimaliseren elektromagnetische verstoring van 
systemen binnen AirportCity 
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EMC beheersmodel 

Mijlpalen en aktiviteiten sinds jaren ’90 

1989-1996  EMC Richtlijn 89/336/EEG (na aanvankelijke 

overgangsregeling) 

2001 EMC Beheer AirportCity Schiphol 

2004 Ontwerpgrondslag EMC 

2005-2010 Uitvoering diverse EMC metingen 

Terminalcomplex 
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EMC beheersmodel 

Overzicht aktiviteiten sinds jaren ’90 

2007 Invoering nieuwe EMC richtlijn 2004/108/EEG 

2007-2008 Update Ontwerprichtlijn EMC en                     
EM niveau’s op basis van meetdata 

2009.…  Verdere implementatie en handhaving          
EM zonering 

 Beoordeling apparatuur op EMC specificaties  

 Invoeren installatie instructies 

 Oplossen EMC problemen 
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Indeling Terminal d.m.v. ruimte-ordening, 

naar zones en functiegebieden 
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Functiegebieden 

Verkeerszones 

zitgebieden 



EM niveaus volgens IEC 61000-2-5 

Niveau Beschrijving omgeving Typische apparatuur Kenmerken 

1 Medische ruimten, 
laboratoria of gevoelige 
telecom ruimten. 

Diagnose apparatuur, 
EEG/ECG apparatuur 

Goed beschermde omgeving / gevoelige omgeving 
Afgeschermde ruimten d.m.v. staalconstructies of 
betonwapening. Er zijn (filter)maatregelen genomen 
t.a.v. de voedingsspanning (b.v. UPS, 
scheidingstransformator). 

2 Kantoorruimten en 
ruimten voor 
huishoudelijk gebruik. 
Openbare ruimte. 

PC’s, netwerk-
apparatuur, HUB’s, 
switches,  printers, 
audio- en video 
apparatuur 

Beschermde omgeving. Hoge concentratie aan 
(residentiële) kantoor- en netwerkapparatuur. Geen 
sterke stoorbronnen aanwezig. 

3 Industriële omgeving, 
technische ruimten, 
MCC’s 

PLC’s, magneet-
schakelaars, 
frequentieregelaars, 
motoren, kleppen, 
portofoons 2-5W, 
detectiepoortjes 

Min of meer onbeschermde omgeving waar 
industriële stoorbronnen zijn te vinden zoals 
vermogenselectronica (frequentieregelaars), relatief 
sterke zenders. 

4 Zwaar industriële 
omgeving. 

Frequentieregelaars 
zonder RFI filters, 
grote UPS systemen, 
sterke RF zenders, 
lineaire motor BASS 

Omgeving met sterke stoorbronnen zoals 
hoogspannings(schakel)apparatuur, industriële 
apparatuur die niet voldoet aan niveau 3 
specificaties. Omgeving dicht bij antennes van 
sterke radiocommunicatie zenders. 

OPMERKING: Niveau 2 komt overeen met dat van de residentiele- en licht industriële omgeving volgens de generieke 

normen IEC 61000-6-3 (EN50081-1) en IEC 61000-6-1 (EN50082-1), terwijl niveau 3 overeen komt met het 
industriële niveau volgens de generieke normen IEC 61000-6-4 (EN50081-2) en IEC61000-6-2 (EN50082-2). 
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EM zonering Schiphol Airport 

HS omgeving 

4 
1 

2 

5 

Interfacing tussen 

EM niveaus via 

geleiding en velden! 

1 zeer gevoelig 
2 residentieel, huishoudelijk 
3 industrieel 
4 zwaar industrieel/hoogspanning 

5 uitzonderlijk (b.v. directe bliksem)  

  kantoren 

medische ruimte 

3 terminal 2 3 
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EM zones terminalcomplex 

Verkeersgebied Terminalruimte, gangen, rolpaden, trappen etc  3 

Technische ruimten  Schiphol Telematics: routers, hubs, modems etc. 2 

Technische ruimten Besturingsapparatuur, laag vermogen schakelkasten, 3 

 luchtbehandeling 

Technische ruimten MCC, frequentiegeregelde motoren, BASS  4 

Bagagekelder  Typische industriële installaties (banden, motoren etc.) 3/4 

Stationsruimte Nabij tractie installatie    3/4 

In terminal, op daken Opstelpunten antennes voor (tele)communicatie  3/4 

Luchthavengebouw Algemene publieksruimte, lounge, wachtkamer  2 

Kantoren Kantoren in- en boven terminalgebied   2 

Winkelgebied Residentiële, commerciële ruimten   2 

 

Gebruiksfunctie      Omschrijving                   EM  

                   niveau 

 

Speciale aandacht voor transiënts 
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Praktische uitwerking EM zonering Terminal viewer 
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Praktische uitwerking EM zonering Terminal viewer 
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~  
~  

e- t icket  incheck kiosks  

Bagageband 

BASS 

M 
3~  

e- t icket ing 

server 

Frequent ie 

regelaar in MCC 

Induct ieve 

koppeling van  

netwerkkabels en 

E-kabels 

INCHECK GEBIED 

EM ZONE 2 

BAGAGEKELDER    

EM ZONE 3/ 4 

Gemeen-

schappelij ke 

kabelgoot  

Typisch voorbeeld EM zone conflict 
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EMC beheer: combinatie van maatregelen 

 Apparatuur 

 EMC eisen stellen aan de afzonderlijke 

apparaten (op basis van EMC normen en in 

lijn met EM niveau van de omgeving). 

Ontwerprichtlijn EMC, EN/IEC 61000 serie 

 Installatie 

 Installatiemaatregelen: reductie koppelweg 

tussen bron en slachtoffer en instandhouding 

gebieden met verschillende EM niveaus.     

EMC installatie instructie Terminalcomplex, 

IEC 61000-5-2 
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Voorbeeld EMC checklist apparatuur  

1 

Stel EM zone vast (EM zonering locatie) 1 

2 

Controleer EMC specificatie bij EM zone (CE verklaring van overeenstemming) 2 

3 

Zijn installatie instructies van toepassing? (lever instructies aan installateur) 3 
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Voorbeeld installatiemaatregelen 
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Voorbeeld Schiphol praktijk 

Kabelinvoer Skyport 

Schiphol en EMC Omgeving       

31 oktober 2012  

22 



23 

Schiphol praktijk 

Kabelinvoer 

Verkeerstoren 

Schiphol en EMC Omgeving       

31 oktober 2012  

23 



Conclusies EMC beheer  

Terminal complex ingedeeld in EM zones 

Apparatuur beoordeeld op EMC specificaties 

conform EM zone 

 Installatietechniek in belangrijke mate bepalend voor 

EMC (apparatuurniveau en handhaving EM zonering)    

 regels voor aarding, kabelgoten, kabelscheiding 

 (EMC) aandacht voor nieuwe technieken (hoge 

frequenties, RF applicaties RFID etc.) 

 Interdisciplinair (E, W en B) 

 

Schiphol en EMC Omgeving       

31 oktober 2012  

24 



Dank u wel voor uw aandacht! 

Vragen? 

Bedankt voor uw aandacht! 

Vragen? 

Ing. P. van Moerkerken 
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